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Завдання до курсового проекту 
 
1. Вимоги до електричної частини освітлювальних установок (ОУ).  
1.1.  Надійність дії ОУ. 
1.2.  Постійність напруги в джерелах світла. 
1.3.  Індустріальність виконання монтажу і зручність експлуатації. 
1.4.  Електробезпека ОУ. 
1.5. Пожежна безпека ОУ. 
2. Проектування живильних, розподільних і групових освітлювальних мереж. 
2.1. Вибір напруги освітлювальних мереж і схеми живлення. 
2.2. Компоновка групової мережі. 
2.3. Вибір роду проводки і способів прокладки проводів живильної, роз-
подільної і групової мереж. 
3. Розрахунки електричних освітлювальних мереж. 
3.1.Визначення розрахункових навантажень і розрахунок мережі по стру-
му навантаження. 
3.2. Вибір або розрахунок припустимих втрат напруги мережі. 
3.3. Розрахунок мереж на найменшу витрату провідникового матеріалу. 
3.4. Вибір апаратів захисту. Перевірка на відповідність обраних апаратів 
захисту струму навантаження. 
4. Розробка заходів щодо монтажу освітлювальної установки. 
5. Розробка технічних засобів і способів обслуговування ОУ. 





1. Пояснювальна записка з обґрунтуванням ухвалених рішень і розрахунками 
електричних освітлювальних мереж. 
2. Поверхові плани освітлювальної установки  




Цей курсовий проект є другою частиною комплексного курсового проекту 
з дисциплін  „Освітлювальні установки” і  „Проектування , монтаж і експлуата-
ція освітлювальних установок”. У ході його виконання студент повинен засвої-
ти методи світлотехнічного проектування електричного освітлення на стадії 
робочого проекту, виконати креслення (плани) освітлювальної установки, скла-
сти пояснювальну записку з описом проектних рішень і розрахунками електри-
чних живильних, розподільних і групових мереж. 
На планах освітлювальної установки показують: 
архітектурно-будівельну частину будівлі у спрощеному вигляді з вказів-
кою призначення кожного приміщення; 
прийняті по кожному приміщенню значення освітленості; 
освітлювальні прилади з вказівкою типу, потужності й висоти установки 
(над підлогою); 
контактні роз’ємні з'єднання (розетки), вимикачі, трансформатори 12 - 42 В; 
групові мережі всіх призначень (робочого, евакуаційного освітлення й 
освітлення безпеки); щитки й живлячі мережі. 
Окремі вимоги й рекомендації з оформлення планів освітлювальної уста-
новки наведені в [1]. Зображення на планах освітлювальної мережі є одночасно 
і її однолінійною схемою, для правильного прочитання якої, у ряді випадків не-
обхідно наголосити на числі провідників у лінії за допомогою зарубок (при 
двох провідниках у лінії зарубки не наносять). 
Структура пояснювальної записки повинна відповідати завданню на кур-
совий проект і містити короткий опис прийнятих у проекті технічних рішень, 
пов'язаних з вибором елементів електричних освітлювальних мереж, у тому чи-
слі: розподільних і групових щитків; марок провідникового матеріалу (кабелів і 
проводів), способів їхньої прокладки в цілому по освітлювальному об'єкту й в 
окремих приміщеннях; розрахунків мереж по струму навантаження й на най-
меншу витрату провідникового матеріалу; захисту мереж. 
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1. Вимоги до електричної частини освітлювальних установок 
 
Електричні мережі й пристрої повинні бути економічними, індустріальни-
ми при монтажі й забезпечувати надійну роботу й зручну експлуатацію освіт-
лювальних установок при постійності напруги в джерел світла. Одночасно по-
винні бути гарантовані неможливість ураження електричним струмом і пожеж-
на безпека при дотриманні правил експлуатації. 
Надійність дії освітлювальних установок – дуже важлива як з точки зору 
безперебійності виробництва, так  і з погляду боротьби з травматизмом  - забез-
печується надійними і одночасно простими схемами розподілу енергії і керу-
вання освітленням, селективністю дії захисту всіх ланок мережі й правильних 
конструктивних рішень, що враховують характер середовища й особливості ви-
робництва. 
Основою надійності дії освітлення є влаштування двох його видів і жив-
лення їх роздільними електричними мережами. Видами освітлення називаються 
частини освітлювальної установки, що розрізняються за своїм функціональним 
призначенням. Принципово є тільки два види освітлення: робоче і аварійне. 
Робоче освітлення забезпечує необхідні умови при нормальному режимі 
роботи освітлювальної установки, воно обов'язкове у всіх приміщеннях і на ві-
дкритих  просторах. 
Аварійне освітлення забезпечує мінімально необхідні освітлювальні умови 
при тимчасовому згасанні робочого освітлення у приміщеннях і на відкритих 
просторах (освітлення безпеки)  або служить для безпечної евакуації людей з 
приміщень і з відкритих просторів (евакуаційне освітлення). Області застосу-
вання видів освітлення наведені в [1]. 
Постійність напруги в джерел світла. Джерела світла призначені для ро-
боти при вказаній для них номінальній напрузі. При напругах, відмінних від 
номінальної, характеристики джерел світла  і ПРА змінюються. Особливо помі-
тно впливає зміна напруги на термін служби ламп і ПРА, а також на світловий 
потік ламп розжарювання. 
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Допустимі  відхилення  напруги на освітлювальних приладах повинні від-
повідати вимогам ГОСТ 13109-87  «Електрична енергія. Вимоги до якості елек-
тричної енергії в електричних мережах загального призначення». Допускаються 
наступні відхилення напруги: у джерел світла, незалежно від їх типу, - не ниж-
че 97,5% і не вище 105% номінальної напруги ламп. Зважаючи на важкість до-
тримання даної вимоги для житлових будівель і зовнішнього освітлення, вико-
нуваного світильниками, у вказаних випадках допускається знижувати напругу 
в самих віддалених ламп до 95% номінальної. 
Крім тривалих відхилень напруги, в освітлювальних установках можуть 
виникати короткочасні швидкі відхилення - так звані  коливання напруги, най-
частіше обумовлені пуском або режимом роботи достатньо потужних електро-
силових споживачів, що живляться від загальних з джерелами світла трансфор-
маторів або мереж. Ці коливання викликають коливання освітленості, які мо-
жуть привести до стомлення зору і організму в цілому. 
ПУЕ встановлюють наступні вимоги до коливань напруги: зміни напруги 
до 1,5% допускаються без обмеження частоти, зміни 1,5  - 4%  повинні відбува-
тися не більше 10 разів на годину, а зміни більше 4% - не частіше одного разу 
на годину. 
Питання пожежної безпеки й захисту від ураження електричним стру-
мом, а також питання індустріального виконання монтажу й експлуатації 
освітлювальних установок див. [1]. 
 
2.  Проектування живильних, розподільних і групових освітлювальних мереж  
 
Вибір напруги освітлювальних мереж і схеми живлення. ПУЕ дозволяють 
застосовувати для освітлювальних установок мережі напругою не більше 
380/220 В, з включенням ламп на фазну напругу 220 В. При системі напруги у 
виробничих приміщеннях 660/380 В при заземленні нейтралі допускається 
включення ламп на напругу 380 В при наявності відповідних напрузі світиль-
ників і джерел світла. 
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Живлення електричного освітлення, як правило, проводиться від загальних 
для освітлювальних і силових навантажень трансформаторів з нижчою напру-
гою 400/230 В (напруга мережі 380/220 В). Живлення освітлювальних устано-
вок промислових підприємств допускається виконувати від силових трансфор-
маторів з нижчою напругою 690/400 В (напруга мережі 660/380 В) при заземле-
ній нейтралі. В [1] наведені рекомендації з вибору джерел і схем живлення 
освітлювальних установок виробничих і суспільних будівель.  
 
Компоновка групової мереж. 
При компоновці групових ліній керуються наступними загальними вказів-
ками: на кожну фазу групової лінії повинно включатися не більше 20 ЛР, ламп 
типа ДРЛ, МГЛ, НЛВД, в це число включають також штепсельні розетки. У ви-
робничих, суспільних і житлових будівлях на однофазні групи освітлення схо-
дів, поверхових коридорів, холів, технічних підпіль і горищ допускається приє-
днувати до 60 ЛР кожна потужністю до 60 Вт. 
Для групових ліній, що живлять світлові карнизи, світлові стелі і т.п. з ла-
мпами розжарювання рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-
ній, що живлять світильники з ЛЛ потужністю до 80 Вт включно, може приєд-
нуватися також  до 60 ламп на фазу, потужністю до 40 Вт включно - до 75 ламп 
і потужністю до 20 Вт - до 100 ламп на фазу. 
Для групових ліній, що живлять багатолампові люстри, число ламп будь-
якого типу на фазу не обмежується. 
У групових лініях, що живлять лампи потужністю 10 кВт і більше, кожна 
лампа повинна мати самостійний апарат захисту. 
При трифазній системі з нульовим проводом і при живленні освітлюваль-
них приладів фазною напругою групові лінії можуть бути: двопровідними (од-
нофазними), трипровідними (двофазними) і чотирипровідними (трифазними). 
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Рис. 2  - Схеми групових ліній при трифазній системі з нульовим 
                       проводом і при живленні ОП лінійною напругою 
 
При трифазній системі напруги 380/220 В і при живленні освітлювальних 
приладів напругою 380 В групові лінії можуть бути трипровідними (дві фази і 
нуль) і чотирипровідними (три фази і нуль). 
У мережах без нейтралі, а також у трифазних мережах з нульовим прово-
дом при живленні освітлювальних приладів лінійною напругою і за відсутності 
необхідності заземлення або занулення світильників застосовують двопровідні 
(двофазні) і трипровідні (трифазні) групові лінії, для захисту яких рекоменду-
ються дво- і триполюсні автомати. Останні застосовують: при необхідності од-
ночасного відключення всіх освітлювальних приладів, що живляться групою; 
коли до трифазної групової лінії приєднаний трифазний конденсатор для під-




Рис. 3 -  Схеми групових ліній при трифазній системі без нульового проводу 
 
На початку кожної групової лінії повинні бути встановлені апарати захис-
ту на всіх фазних провідниках. Установка апаратів захисту в нульових захисних 
провідниках забороняється. 
Трифазні групові лінії використовують у великих виробничих приміщен-
нях, освітлюваних світильниками з РЛВД, а також при великій кількості світи-
льників з ЛЛ. Одно- і двофазні лінії використовують при живленні невеликих 
виробничих і допоміжних приміщень, коридорів, драбин, невеликих суспільних 
будівель, а також в мережах АЕО. 
У суспільних будівлях лінії групової мережі, що прокладаються від групо-
вих щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаці-
онарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L,  
нульовий робочий - N і нульовий захисний - РЕ провідники). 
Не допускається об'єднання нульових робочих і нульових захисних прові-
дників різних групових ліній. 
Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не можна підключати 
на щитках під загальний контактний затиск. 
Вибір перерізу провідників живлячих, розподільних і групових ліній здій-
снюється по розрахунковому струму цих ділянок мереж. 
Однофазні дво- і трипровідні лінії, а також трифазні чотири- і п'ятипровід-
ні лінії при живленні однофазних навантажень повинні мати переріз нульових 
робочих  (N) провідників, рівний перерізу фазних провідників. 
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Способи виконання мережі вибирають залежно від призначення примі-
щення, місця прокладки, умов середовища й особливостей будівельних конс-
трукцій. 
 
Види проводок і області їх вживання 
Електропроводкою називають сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, 
підтримуючими і захисними конструкціями, що до них відносяться. 
Залежно від місця прокладки і умов експлуатації освітлювальні електро-
проводки можуть бути внутрішніми й зовнішніми. Внутрішніми називають 
проводки, що прокладаються у закритих опалювальних і неопалювальних буді-
влях і спорудах, не схильні до дії атмосферних опадів  і безпосередньої дії тем-
ператури зовнішнього повітря. До зовнішніх відносяться проводки, що прокла-
даються по зовнішніх стінах будівель і споруд і між ними, а також під навісами. 
Ці  проводки можуть піддаватися дії опадів і працюють в умовах температури 
зовнішнього повітря, що змінюється. 
За способом виконання проводки усередині приміщень діляться на відкри-
ті  й  приховані. 
До відкритих відносяться проводки, виконані по поверхнях стін, стель, по 
фермах та інших конструкціях. 
До прихованих відносяться проводки, що прокладаються в конструктивних 
елементах будівель (у стінах, підлогах, перекриттях), а також в порожнинах над 
непрохідними підвісними стелями і в землі. Розрізняють змінювані й незмінні 
приховані проводки. До змінюваних відносяться електропроводки, виконані та-
ким чином, що в процесі експлуатації проводи можуть бути замінені без руйну-
вання будівельних конструкцій. До проводок такого типу належать проводки 
проводами в різного роду трубах, в каналах і пустотах будівельних конструк-
цій, з яких при необхідності проводи можуть бути витягнуті й затягнуті знову. 
Проводки, виконані проводами, наглухо закладеними в тілі будівельних 
конструкцій (під шаром штукатурки, по перекриттях в конструкції підлог), на-
зиваються незмінними. 
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Способи виконання проводок визначаються з урахуванням наступних чин-
ників: умов середовища в приміщенні, призначення приміщення, особливостей 
будівельних конструкцій і технології, зручності експлуатації, економіки. Слід 
враховувати, що терміни виконання електромонтажних робіт багато в чому за-
лежать від прийнятого способу проводки. 
У всіх випадках повинні дотримуватися вимоги пожежної і електробезпеки. 
Вибір роду проводки і способу її виконання рекомендується проводити в 
наступній послідовності. Залежно від умов середовища в приміщенні вибира-
ють допустимі марки проводів і способи їх прокладки. З них відбираються ті, 
перевага яких визначається вимогами технології, гігієни і естетики. І, нарешті, з 
видів проводки, що залишилися, вибирають найменш трудомістку і економічно 
доцільну. 
У будівлях промислових підприємств переважне розповсюдження мають 
відкриті способи прокладки. 
Прихована прокладка проводів найбільше відповідає архітектурним і гігіє-
нічним вимогам. Така проводка не видна, на ній не збирається пил. Тому при-
хована проводка знаходить переважне вживання в суспільних і адміністратив-
них будівлях, в житлових будинках і деяких промислових підприємствах з під-
вищеними вимогами до чистоти. При виконанні прихованої проводки безумов-
на перевага повинна віддаватися змінюваним проводкам. 
 
3. Розрахунки електричних освітлювальних мереж 
 
3.1. Визначення розрахункових навантажень і розрахунок мережі 
за струмом навантаження 
 
Розрахункові освітлювальні навантаження 
 Розрахункові освітлювальні навантаження  виробничих, суспільних і під-
собних будівель визначають виходячи із встановленої потужності освітлюваль-
них приладів, одержаної в результаті світлотехнічного розрахунку, вони пред-
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ставляють сумарну потужність усіх джерел світла даної освітлювальної устано-
вки напругою вище 42 В і знижувальних трансформаторів 12  -  42 В. 
В установках з розрядними лампами розрахункова потужність включає 
втрати потужності в ПРА. 
При визначенні розрахункового навантаження на введенні в будівлю або 
на початку розподільної лінії використовують коефіцієнт попиту  Кс, рівний ві-
дношенню розрахункового тривалого навантаження  до встановленої потужно-
сті освітлювальної установки. 
Коефіцієнт попиту для розрахунку живлячої мережі виробничих будівель  
приймають рівним: 
1,0 -  для невеликих виробничих будівель і ліній, що живлять окремі  
групові щитки; 
0,95 -  для будівель, що складаються з окремих крупних прольотів; 
0,85 -  для будівель, що складаються з багатьох окремих приміщень; 
0,8 - для адміністративно-побутових і лабораторних будівель промис-
лових підприємств; 
0,6 -  для складських будівель, які включають багато окремих примі-
щень, електричних підстанцій. 
Для суспільних будівель Кс приймають відповідно до ДБН  В.2.5 – 23 -2003 
«Проектування електроустаткування житлових і суспільних будівель і споруд» 
залежно від встановленої потужності і призначення будівель. 
Розрахункове навантаження ліній, що живлять штепсельні розетки в суспі-
льних будівлях, визначають за формулою 
 
Р р ,ш   =  Ксш .Руш. п, 
 
де Ррш   - розрахункове  навантаження лінії, кВт;  
      Ксш   - розрахунковий коефіцієнт попиту, що приймається рівним 0,1 – 0,2 
для введень в будівлю, 0,2 – 0,4 для живлячих мереж і 1,0 для групових мереж; 
      Руш - встановлена потужність електроприймачів, зокрема споживачів оргтех-
ніки, приєднуваних до штепсельної розетки, що приймається рівною 60 Вт; 
          п - число штепсельних розеток. 
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Вибір перерізу провідників за струмом навантаження 
Струм навантаження, протікаючи по провіднику, нагріває його. ПУЕ вста-
новлені найбільші допустимі температури нагріву жил проводів і, виходячи з 
цього, визначені допустимі струмові навантаження для проводів і кабелів зале-
жно від матеріалу, їх ізоляції і умов прокладки. 
Значення струму, що протікає у фазних проводах, знаходять за наступними 
формулами: 




PI = = 1,5 
ϕcos
3Р ; 




PI = ≈ 2,3 
ϕcos
2Р ; 








де  P1,  P2,  Р3 - розрахункові навантаження одної, двох і трифазної ліній; 
      Іл.      - лінійна напруга мережі; 
      U ф     - фазна напруга мережі; 
     сos ϕ  - коефіцієнт потужності навантаження. 
 
Припустимі тривалі струми для проводів з гумової або полівінілхлорідною 
ізоляцією, шнурів з гумовою ізоляцією й кабелів з гумовою або пластмасовою ізо-
ляцією у свинцевій, полівінілхлорідній і гумовій оболонці наведені в таблицях  
1 - 4.  Вони прийняті для температур: жил +65°С, повітря + 25°С і землі +15 °С. 
При  визначенні кількості проводів, що прокладають в одній трубі ( або 
жил багатожильного провідника), нульовий робочий провідник чотирипровід-
ної системи трифазного струму, а також заземлюючі й нульові захисні провід-
ники в розрахунок не приймаються. 
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  Таблиця  1 -  Припустимий тривалий струм для проводів і шнурів з  
гумовою і полівінілхлорідною ізоляцією з мідними жилами 
























































































































































































































































































Таблиця 2 - Припустимий   тривалий   струм   для   проводів  з  гумовою  і  






































































































































































































































































 Таблиця 3 - Припустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з гумовою 
ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з мідними жилами з гумовою ізо-




жили, мм²  
Струм , А, для проводів і кабелів  
одножильних двожильних трижильных 
при прокладці  




























































































Примітка. Струми відновляться до проводів і кабелів як з нульовою  жилою, так і без її. 
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  Таблиця 4 - Припустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з гу-
мовою або пластмасовою ізоляцією у свинцевій,  полівінілхлорідній і гумовій оболон-




жили ,мм²  
Струм , А, для кабелів 
одножильних двожильних трижильных 
при прокладці  






















































































Примітка. Припустимі тривалі струми для чотирижильних  кабелів із пластмасовою 
ізоляцією на напругу до 1 кВ можна вибирати за таблицею як для  трижильних кабелів, але з 
коефіцієнтом   0,92. 
 
3.2. Вибір або розрахунок припустимих втрат напруги мережі 
 
Допустимі втрати напруги в електричних мережах 
Важливим завданням при влаштуванні освітлювальних мереж є забезпе-
чення у джерел світла необхідного рівня напруги, встановленого нормативними 
документами. Величина напруги в ламп залежить від перерізу провідників ме-
режі, значення яких можуть бути розраховані за величиною допустимих втрат 
напруги. 
Величина допустимих втрат напруги в мережі не повинна перевищувати 
 
x.x tp уд.лU U U U∆ = − ∆ −  
де  Ux.x   -  напруга холостого ходу трансформатора, %; 
     Uуд.л - допустима напруга у джерел світла, %; 
     Utp∆  - втрати напруги в трансформаторі, залежні від його потужності, 
ступеня завантаження і коефіцієнта потужності навантаження. 
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Діючі за цією формулою значення наводяться в довідниках і, коли вважати 
Uуд.л  рівним  97,5%, найчастіше лежать в межах  4 – 6 %. 
 У разі відсутності необхідних даних у довідниках, розрахунок припусти-
мих втрат напруги може бути зроблений безпосередньо за наведеною форму-
лою. При цьому втрати напруги в трансформаторі дорівнюють: 
∆Uтр = β (uа.т. cosφ + uр.т. sinφ), 
де  β - коефіцієнт завантаження трансформатора, дорівнює відношенню ро-
зрахункової потужності навантаження, до номінальної потужності трансформа-
тора: 
β = Рр/Ртр; 
         uа.т. й uр.т. – активні й реактивна складові напруги короткого зами-
кання трансформатора, %; 
         cosφ – коефіцієнт потужності навантаження трансформатора. 











_ тазк UU  
де Рк.з. – трати короткого замикання трансформатора при номінальному 
струмі, кВт; 
        Рн  - номінальна потужність трансформатора, кВа; 
        Uк.з. - напруга короткого замикання трансформатора, рівна 4,5% для 
трансформаторів з напругою до 10 кВ. 
Значення втрат короткого замикання трансформаторів наведені в табл.5. 
 




25 40 63 100 160 250 400 630 
Втрати короткого зами-
кання, кВт 
0,60 0,88 1,28 1,97 2,65 3,70 5,50 7,60 
 
Наведені дані, а також характер навантаження трансформатора дозволяють 
визначити величину розрахункової втрати напруги. 
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3.3. Розрахунок мереж на найменшу витрату провідникового матеріалу 
 
Одним з важливих завдань розрахунку мережі на втрату напруги є встано-
влення раціонального і  найекономічнішого розподілу втрати напруги, що роз-
ташовується  між окремими ділянками розгалуженої мережі. Одним з методів, 
вживаних на практиці, є метод розрахунку на найменшу витрату провідниково-
го матеріалу. 









де    s   - переріз ділянки мережі, мм
2; 
      ∑М  - сума моментів даного і всіх подальших (за напрямом струму) 
ділянок  з тим же числом проводів у лінії, що і на даній ділянці, кВт.м; 
      mα∑  - сума моментів усіх відгалужень, що живиться даною ділянкою 
з числом проводів лінії іншим, ніж ця ділянка, кВт.м. Перед підсумовуванням 
всі моменти помножують на коефіцієнт приведення моментів α, залежний від 
числа проводів на ділянці і відгалуженні (табл. 6); 
     U∆ -    розрахункові втрати напруги, %, що допускаються від початку 
даної ділянки до кінця мережі; 
        с – коефіцієнт, залежний від напруги мережі і матеріалу провідників 
(табл. 7) 
      Формула послідовно застосовується до всіх ділянок мережі, починаючи 
від ділянки, найближчої до джерела живлення. За вибраним перерізом даної ді-
лянки визначають втрати напруги в ньому. Подальші ділянки розраховують за 
різницею між розрахунковою втратою напруги і втратами до початку даної ді-
лянки. Перерізи проводів, одержані при розрахунку по втраті напруги, округ-
ляють до стандартних значень. 
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Таблиця 6 - Значення коефіцієнта приведення моментів а 
 
Лінія Відгалуження  
Значення  коефіцієнта                              
a 
Трифазна з нулем 
Однофазне 
Двофазне з нулем 
1,85 
1,37 
Двофазна з нулем Однофазне 1,33 
Трифазна Двофазне 1,15 
 






Коли однакове одиничне навантаження розподілено рівномірно уздовж 
всієї лінії або по окремих її ділянках, то момент навантаження може визначати-
ся, як це показано на рис. 4. 
 
Для мережі за рис. 4, а 
т=  Р (l/2)  





















































Рис. 4 - Приклади визначення моментів навантаження 
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Таблиця 7 - Значення коефіцієнта с, що входить у формули для 






і рід струму 
Значення коефіцієнта с  
для провідників  
мідних алюмінієвих 
380/220 Трифазна з нулем 72 44 
380/220 Двофазна з нулем 32 19,5 




3.4. Вибір апаратів захисту. Перевірка на відповідність обраних  
апаратів захисту струму навантаження 
Всі освітлювальні мережі повинні мати захист від струмів короткого за-
микання (КЗ), а в деяких випадках також від перевантаження [1]. 
Захист освітлювальних мереж здійснюється апаратами захисту. Апаратом 
захисту називається апарат, що автоматично відключає електричний ланцюг, 
який захищається, при аномальних режимах. До апаратів захисту відносяться 
запобіжники й автоматичні вимикачі (автомати). 
 Вибір струмів апаратів захисту. 
Номінальні струми уставок автоматів і плавких вставок запобіжників слід 
вибирати по можливості якнайменшими за розрахунковими струмами ділянок 
мережі, що захищаються. 
Для забезпечення селективності  захисту і, якщо це не приводить до за-
вищення перерізу провідників, струм кожного апарату захисту рекомен-дується 
приймати не менш ніж на два ступені більше наступного апарату, рахуючи від 
електроприймача, найвіддаленішого від джерела живлення. Різниця не менше 
ніж на один ступінь обов'язкова у всіх випадках. 
Захист електричних мереж від струмів КЗ повинен забезпечувати відклю-
чення аварійної ділянки з найменшим часом. При захисті автоматами, що ма-
ють тільки електромагнітний розчіплювач, струм КЗ повинен бути не менше 
струму уставки, помноженого на коефіцієнт 1,4 для автоматів до 100 А і на 1,25 
для інших автоматів. При установці  автоматів з тепловими і комбінованими 
розчіплювачами в шафах або ящиках і виборі розчіплювачів за розрахунковими 
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струмами ліній вказані в каталогах номінальні струми розчіплювачів рекомен-
дується знижувати на 10 % унаслідок того, що температура повітря в шафі або 
ящику може виявитися вище 25°С, тобто температури, на яку калібрується теп-
ловий розчіплювач. 
Номінальний струм апаратів захисту (розчіплювачи автоматів і плавкі 
вставки запобіжників) для групових ліній внутрішнього освітлення повинен бу-
ти не більше 25 А, а  групові лінії, що живлять РЛ потужністю 125 Вт і більше й 
лампи розжарювання 500 Вт і більше, можуть захищатися апаратами захисту на 
струм до 63 А.  
 
4. Приклад виконання проекту електричного освітлення 4-го поверху 
адміністративного будинку 
Як приклад оформлення проекту наведені листи 1,6,7,8 комплекту робочих крес-
лень освітлення адміністративного будинку: 
Лист 1  - Данні робочих креслень основного комплекту. 
Лист 6 – План розміщення електричного обладнання і прокладання електричних 
мереж на відмітці + 9.900. 
Лист 7 – Принципіальна схема живлячої мережі.  
Лист 8 – Принципіальна схема дистанційного управлення освітленням. 
Адміністративний будинок являє собою чотириповерхову цегляну будівлю із за-
лізобетонними плитами перекриття. Стіни зовні облицьовані плиткою. Внутрішня їх 
поверхня  покрита шаром штукатурки, пофарбована у світлі кольори, а отже має висо-
кий коефіцієнт відбиття, у більшості приміщень використовуються  підвісні стелі. 
На четвертому  поверсі знаходяться приміщення: відділи механіка (ОМ), автома-
тизації виробництва (ОАП), автоматизованих систем керування (ОАС) та ін., а також 
конференц-зал на 75 осіб, санвузли, кімнати гігієни, підсобні й службові приміщення. У 
більшості приміщень проводиться зорова робота, пов’язана з розрізненням текстів, кре-
слень і малюнків, а отже, тут повинна забезпечуватись добра освітленість. У підсобних 
приміщеннях, санвузлах, коридорах напружена зорова робота не виконується, вони 
здійснюють допоміжну функцію. 
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Рівень освітленості на робочій поверхні за діючими “Державними будівельними 
нормами і правилами” (ДБН) регламентується залежно від розміру об’єкта розрізнення, 
контрасту об’єкта з фоном і коефіцієнта відбиття фону, на якому  розрізняється об’єкт.  
Значення нормованої освітленості в кабінетах, де проводиться напружена зорова 
робота – 500 лк, у службових приміщеннях – 300 лк, у приміщенні конференц-залу - 200 
лк, кулуарах – 150 лк,  у санвузлах – 75 лк. 
У проекті  освітлення даного поверху використовувались лампи TLRS, TL-D 
super потужністю 18, 20 Вт у світильниках типів ВС.016.20-4х18, АО.002.04-4х18, 
SL.023 Taria-1x20.  
Для живлення світильників загального освітлення використовуються електричні 
мережі змінного струму напругою при заземлений нейтралі 380/220 В. 
Розподільча мережа до групових щитків виконана кабелем з мідними проводами 
ВВГ, який має ізоляцію з полівінілхлориду й оболонку. Групова мережа виконана кабе-
лем ВВГнг у підвісних стелях з гіпсокартону, на інших поверхах групова мережа вико-
нана також проводами ПУНП з подвійною ізоляцією з полівінілхлориду і ПВС сховане 
під штукатуркою.  
        Розрахункові освітлювальні навантаження  представляють сумарну потужність всіх 
джерел світла (включаючи втрати потужності в ПРА) освітлювання даного поверху і 
потужність розеток, підключених до освітлювальної мережі  від щитка  ЩО-5 (робоче 
освітлення), і дорівнюють 14,463 кВт. Освітлювальні прилади аварійного освітлення 
конференц-залу підключені до групової мережі №1а щитка  ЩО-2а, яка є стояком з тре-
тього поверху будівлі (з рівня +6.600). Інші світильники  аварійного освітлення підклю-
чені до стояка групи №4а з рівня +6.600 від ЩО-1а (лист 6 проекту). Покажчики  «ПК» і 
«Вихід» конференц-залу підключені до стояка груп  №7а і №9а від ЩО-!а. 
Живлення ОУ здійснюється від шафи вводу (ВРУ1А-47-00УХЛ4 секція 
1 – робоче освітлення, секція 2 – аварійне освітлення) (лист 7 проекту). Керування освіт-
ленням приміщень, коридорів і сходів виконують за допомогою постів керування та 
ящика ЯОУ з магнітними пускачами. Принципова схема дистанційного керування на-
ведена на листі 8 проекту. 
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Величина припустимих втрат напруги від ШВ в освітлювальної розподільчої і 
групової мережі дорівнює 3%. 
Розрахунок мережі на якнайменшу витрату провідникового матеріалу приведемо 
для схеми, представленої на листі 7. 
 Моменти ділянок розподільчої мережі з урахуванням коефіцієнта запиту наван-
тажень дорівнюють: 
МС1 = 298 кВт·м;    МС1’ = 170 кВт·м;   МС3 = 66 кВт·м;    МС2= 216 кВт·м; 
МС2’ = 104 кВт·м;  МС4 = 688 кВт·м;  МС4’ = 229 кВт·м;  МС5 = 51 кВт·м; 
       
  Значення моментів навантажень групової мережі щитка ЩО-5 та інших наве-
дені у табл. 8.  
  




ЩО-5 ЩО-1 ЩО-3 ЩО-2 ЩО-4 
Ргр mгр Ргр mгр Ргр mгр Ргр mгр Ргр mгр 
1 0,72 10,8 0,75 36,0 1,04 26,3 1,188 53,1 1,53 28,4 
2 0,8 28,0 1,2 43,4 0,96 20,7 0,362 7,0 1,74 35,1 
3 1,417 49,1 1,946 46,9 1,742 41,0 0,266 6,2 1,71 37,2 
4 1,803 36,2 1,628 42,6 0,91 29,0 0,266 6,8 1,22 26,4 
5 1,505 37,5 1,131 28,4 0,531 10,9 0.72 16,2 0,465 12,1 
6 1,506 24.5 0.645 12,7 0,929 7,2 1,457 36,3 0,9 19,6 
7 0,394 7,6 0,96 17,2 1,417 34,5 0,64 9,4 1,412 32,2 
8 0,512 7,7 0,576 8,9 1,667 39,6 1,594 36,5 1,522 36,4 
9 0,709 24,8   0,8 23,4 0,95 20,8 0,8 21,4 
10 0,797 25,6   0,8 26,3 1,85 49,7 0,8 16,2 
11 0,72 14,4   0,64 12,1 1,04 30,3 0,8 12,4 
12 0,72 10,2   0,64 9,8 1,12 37,5 1,531 39.7 
13 0,72 14,4         
14 0,8 22,4         
15 0,8 25,6         
∑ 14,46 338,8 8,836 236,1 12,76 280,8 11,45 291,8 14,43 320,1 
      














=  мм². 
 
Приймаємо стандартний переріз  10 мм². 
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Дійсні втрати напруги на ділянці С1 дорівнюють:  





 = 0,65 %. 
Втрати напруги в розподільчої лініі С3 і груповій мережі  щитка ЩО1 
складають: 
∆U = 3 – 0,65 =2,35%. 








Стандартний переріз 4мм². 
Дійсні втрати напруги на ділянці С3 дорівнюють: 
∆UС3  = 66/(72•4) = 0,23%. 
Втрати напруги в групової мережі  щитка ЩО3 складають: 
                                               ∆U = 2,35 – 0,23 =2,12% 











= 1,66 мм². 
Вибираємо стандартний переріз 2,5 мм². 
 
Розподільчі мережі виконують п’ятижильним кабелем ВВГ з кріпленням скоба-
ми і в трубах ДКС (для стояків). Наприклад, стояк С1 – ВВГ -1(5х10) ск. Групові мережі 
виконуються проводами ПУНП і ПВС сховано під штукатуркою, у пустотах плит  пе-
рекриття, за перегородками з гіпсокартону (по магістралях перерізом 3х2,5 мм², у при-
міщеннях 3х1,5 мм²); кабелем ВВГнг за перегородками і перекриттями з гіпсокартону.  
Захист освітлювальних мереж здійснюють автоматичними вимикачами  
АЕ2046М - 10Б на номінальний струм 63А. Струм розчіплювачів вибрано за розрахун-
ковими струмами ділянок мережі, що захищаються. Ці значення  струмів апаратів захи-
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